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1 INLEIDING 
 
Nominale transformatorspanningen kunnen afwijken van de nominale knooppuntspanningen waar de 
betreffende wikkelingen op zijn aangesloten. Bovendien is vaak een trappenschakelaar op de transfor-
mator aangebracht. Afwijkende nominale spanningen en instellingen van de trappenschakelaar 
hebben invloed op de berekende resultaten. Dit document beschrijft de uitwerking op loadflow- en 
kortsluitberekeningen, zoals die in Vision zijn geïmplementeerd. 
 
De beschrijving wordt toegelicht aan de hand van een concreet meetrapport van een 150/10 kV 
tweewikkelingstransformator en een 150/50/10 kV driewikkelingstransfomator.  
 
 
1.1 Invoergegevens tweewikkelingstransformator HS/MS 
 
Uit het meetrapport van een willekeurige HS/MS-transformator lezen we eerst de algemene gegevens, 
zoals vermogen, spanning en wikkelingen. 
 

 
Figuur 1   Algemene gegevens tweewikkelingstransformator 
 
Het vermogen is gegeven bij gedwongen luchtcirculatie (ONAF) en bij natuurlijke koeling (ONAN). 

Het nominale vermogen (Snom) waarmee wordt gerekend is dat bij gedwongen koeling. 
De nominale spanningen van de HS- en MS-wikkelingen zijn 145,5 kV en 10,5 kV. De trappen-
schakelaar bevindt zich aan de HS-zijde. Volgens het meetrapport komt stand 1 van de trappen-
schakelaar overeen met de hoogste spanning van de HS-wikkeling. Stand 13 komt overeen met de 
nominale spanning van de HS-wikkeling en stand 24 komt overeen met de laagste spanning. Hierom 
is de invoer van de trapstanden 'min' 24, 'nom' 13 en 'max' 1. 
 
Het meetrapport geeft ook informatie over de nominale spanningen en stromen voor enkele standen 
van de trappenschakelaar. 

Ter controle levert het product van nominale stromen en spanningen, vermenigvuldigd met √3 bij elke 
trapstand steeds het nominale vermogen bij geforceerde koeling op: 

primair, trapstand 1 : 172.5 kV   x   220.9 A   x   √3 = 66000 kVA 

primair, trapstand 13 : 145.5 kV   x    261.9 A   x   √3 = 66000 kVA 

primair, trapstand 24 : 120.75 kV   x   315.6 A   x   √3 = 66000 kVA 

secundair : 10.5 kV   x   3629 A   x   √3 = 66000 kVA 
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Onderstaande tabel geeft ook de gegarandeerde waarde voor het kortsluitverlies. De waarde voor de 
middenstand van de trappenschakelaar wordt gebruikt voor de invoer van Vision. 
 

 
 
Figuur 2   Nominale spanningen, stromen en kortsluitverliezen bij verschillende trapstanden 
 
De kortsluitspanning is gemeten voor verschillende trapstanden. Voor de middenstand van de 

trappenschakelaar is uk gelijk aan 24 %. 
 

 
 
Figuur 3   Kortsluitspanningen bij verschillende trapstanden 
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De invoer voor Vision is voor deze transformator samengevat in het invoerscherm. 
 

 
 
Figuur 4   Invoerscherm Vision: typegegevens tweewikkelingstransformator  
 
Ter controle kan de kortsluitproef worden nagebootst door de transformator aan secundaire zijde kort 
te sluiten door middel van een oneindig grote belasting (benaderd met een constante-impedantie-
belasting van 99 999 999 MW) en aan primaire zijde te voeden door middel van een verbinding met 
zodanige impedantie, dat primair en secundair de nominale stroom vloeien (zie tabel in figuur 2). De 
primaire spanning is dan de kortsluitspanning. 
 
 

262 A 3626 A
trap: 13

145.5 / 10.5 kV

262 A262 A 262 A

HS
34.890 kV

MS
0.000 kV

V

HS
150.000 kV

 
 
Figuur 5   Simulatie kortsluitproef 
 
Trapstand Impedantie (Ohm) Uk (kV) uk (%) 
1 283 41.49 24.0 
13 254 34.89 24.0 
24 221 29.02 24.0 
 
De berekende kortsluitspanningen wijken af van de metingen in de werkelijke proef (zie figuur 3). Dit 
komt doordat bij een wijziging van de trapstand het magnetische veld in de transformator verandert. 
Als gevolg wijzigt de impedantie en dus de relatieve kortsluitspanning. Door deze constant te houden 
ontstaat in dit voorbeeld een maximale fout van 11% voor trapstand 1 en 6% voor trapstand 24. 
Voor praktische berekeningen worden de relatieve kortsluitspanning en de kortsluitverliezen van de 
transformator constant gehouden. In dit geval zijn dat 24% en 325 kW. Indien men de transformator 
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nauwkeuriger wil modelleren, moeten voor elke trapstand de bijbehorende relatieve kortsluitspanning 
(volgens de tabel in figuur 3) en de kortsluitverliezen (volgens de tabel in figuur 2) worden aangepast. 
 
 
1.2 Invoergegevens driewikkelingstransformator HS/TS/MS 
 
Het betreft in dit voorbeeld een Yy0d11 transformator voor de nominale spanningen: 150/52,5/10,5 
kV. De gegevens zijn afgeleid uit het meetrapport van een bestaande transformator. De transformator 
heeft volgens het meetrapport een nominaal vermogen van 70 MVA op het hoogspannings- en tussen-
spanningsniveau. Op het middenspanningsniveau heeft de transformator een vermogen van 33 MVA. 

 

 

 
De trappenschakelaar aan de HS-zijde is regelbaar in 21 stappen van 2,25 kV van 1 tot en met 21. De 
spoelen aan de MS-zijde zijn voorzien van een instelbare trappenschakelaar met drie stappen van 
0,525 kV met aanduiding -1, 0 en 1. In onderstaand invoerscherm zijn de algemene gegevens ingevuld. 
 

 
 
Figuur 6   Invoerscherm Vision: typegegevens driewikkelingstransformator  
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De trappenschakelaar en de instelbare aftakkingen zijn als volgt ingevoerd: 
 

 
 
Figuur 7   Invoerscherm Vision: gegevens trappenschakelaars 
 

 

 
 
Figuur 8   Uit het meetrapport van een driewikkelingstransformator 
 
Volgens het meetrapport zijn kortsluitspanning en kortsluitverlies bij verschillende trapstanden 
gemeten van HS- naar TS-zijde, van HS- naar MS-zijde en van TS- naar MS-zijde. Hierbij valt op dat, 
hoewel het vermogen van HS naar MS maximaal 33 MVA kan zijn, de kortsluitspanning toch bij het 
maximale vermogen van 70 MVA is gedefinieerd (zie boven). Dit resulteert in de waarden, ingevuld bij 
het betrokken vermogen: "bij S". In onderstaand scherm zijn de invoergegevens ingevuld. Overigens 
komt de waarde van 27% bij 70 MVA overeen met 12,7% bij 33 MVA: 

70
33

70,33, ⋅= kk UU  
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Figuur 9   Invoerscherm Vision: impedantiegegevens driewikkelingstransformator 
 
In onderstaand schema is de kortsluitproef van HS naar MS nagebootst, waarbij de nominale stromen 
vloeien. De kortsluitspanning is gelijk aan 19.094 kV. Dat komt overeen met een relatieve 

kortsluitspanning van uk = 12,7 % bij een vermogen van 33 MVA. Dit is gesimuleerd met een 
verbinding met een impedantie van 595 Ohm. 
 

127 A127 A 127 A 127 A

0 
A

1815 A
traps: 11/0
150 / 52.5 / 10.5 kV

HS
19.094 kV

MS
0.000 kV

V

HS
150.000 kV

TS
3.338 kV

 
Figuur 10   Simulatie kortsluitproef HS-MS 
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2 STORING SEQUENTIEEL 
 
De kortsluitberekening volgens de methode "Storing Sequentieel" is gebaseerd op de berekende 
loadflowsituatie, net vóór de kortsluiting. Dat betekent dat de berekende kortsluitstroom afhangt van 
de actuele spanningen in het net. Daarmee zijn dus netvoeding, generatoren en belastingen van 
invloed op de kortsluitstroom. Dit is overigens conform de werkelijkheid. 
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V
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0: 0.00 kA
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Figuur 11   Resultaten Storing Sequentieel voor drie trapstanden 
 
Controleberekening voor de middenstand (trap 13): 
>> UnomHS=145.5 kV 
>> UnomMS=10.5 kV 
>> Snom=66 MVA 
>> Uk=24 % 
>> Pk=325 kW 
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>> Uvoeding=150 kV 
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Doordat de transformatorimpedantie aan de andere zijde (MS) is gekozen dan de trappenschakelaar, 
is de waarde van deze impedantie niet afhankelijk van de stand van de trappenschakelaar. Wel is de 
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naar de MS-zijde omgerekende voedingspanning afhankelijk van de overzetverhouding. Ook de 
berekende primaire stroom bij een kortsluiting aan secundaire zijde is afhankelijk van de 
overzetverhouding. Dit blijkt uit de controleberekeningen voor de laagste (1) en hoogste (24) stand 
van de trappenschakelaar. 
 
Controleberekening voor de laagste stand (trap 1): 
>> UnomHS=172.5 kV 
>> UnomMS=10.5 kV 
>> Snom=66 MVA 
>> Pk=325 kW 
>> Uk=24 % 
>> Zt= 0.4009 Ohm 
>> Uvoeding=150 kV 
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Controleberekening voor de hoogste stand (trap 24): 
>> UnomHS=120.75 kV 
>> UnomMS=10.5 kV 
>> Snom=66 MVA 
>> Pk=325 kW 
>> Uk=24 % 
>> Zt= 0.4009 Ohm 
>> Uvoeding=150 kV 
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Trapstand Ik,primair (kA) Ik,secundair (kA)

1 0.800 13.149 
13 1.125 15.589 
24 1.633 18.784 
 
Conclusie: de stand van de trappenschakelaar is van invloed op de overzetverhouding van de 
transformator en heeft invloed op de primaire en de secundaire stroom bij berekening van een 
kortsluiting aan de secundaire zijde van de transformator. 
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3 IEC 909 
 
De kortsluitberekening volgens de norm IEC 909 gaat van heel andere principes uit dan de kortsluit-
berekening volgens Storing Sequentieel. In de IEC-benadering is het gehele netwerk passief gemaakt. 
Alle actieve elementen zijn vervangen door de kortsluitimpedanties van die machines. Op de fout-
plaats wordt dan een spanningsbron aangebracht, ongeveer ter grootte van de nominale spanning, 
gecorrigeerd met een in de norm gedefinieerde factor (1,1 voor MS-netten).  
 
Gevolg van deze methode is dat de nominale spanning van het knooppunt, waarvoor de kortsluit-
stroom berekend moet worden, van invloed is op de kortsluitstroom. De nominale spanningen zijn 
dan ook genormeerd (IEC 60038). De nominale spanning van het primaire knooppunt heeft geen 
invloed op de kortsluitstroom in het secundaire circuit van de transformator. 
 
De kortsluitberekening volgens IEC 909 is standaard niet afhankelijk van de transformatortrapstanden. 
In de berekening is de mogelijkheid ingebouwd om deze invloed toch mee te nemen. In het voorbeeld 
is van deze optie gebruik gemaakt. Onderstaande afbeelding geeft de resultaten weer voor de drie 
trapstanden van de tweewikkelingstransforator. 
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Figuur 12   Resultaten IEC 909 voor drie trapstanden 
 
Controleberekening voor de middenstand (trap 13): 
>> UnomHS=145.5 kV 
>> UnomMS=10.5 kV 
>> Snom=66 MVA 
>> Uk=24 % 
>> Pk=325 kW 
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De c-factor voor een kortsluiting op MS-niveau is 1,1. De nominale spanning van het MS-knooppunt is 
10 kV. Het valt op dat voor deze transformator de overzetverhouding niet terugkomt in de berekening 
van de secundaire stroom bij een kortsluiting aan de secundaire zijde. 
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Controleberekening voor de laagste stand (trap 1): 
>> UnomHS=172.5 kV 
>> UnomMS=10.5 kV 
>> Snom=66 MVA 
>> Pk=325 kW 
>> Uk=24 % 
>> Zt= 0.4009 Ohm 
>> Uvoeding=150 kV 

( ) ( ) 8411.15
4009.0

3/101.13/,
, =

⋅
=

⋅
=

t

MSb
MSk Z

Uc
I  kA 

0.9642
5.172
5.108411.15

,

,
,, =⋅=⋅=

HSnom

MSnom
MSkHSk U

U
II  kA 

 
 
Controleberekening voor de hoogste stand (trap 24): 
>> UnomHS=120.75 kV 
>> UnomMS=10.5 kV 
>> Snom=66 MVA 
>> Pk=325 kW 
>> Uk=24 % 
>> Zt= 0.4009 Ohm 
>> Uvoeding=150 kV 
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Trapstand Ik,primair (kA) Ik,secundair (kA)

1 0.964 15.841 
13 1.143 15.841 
24 1.378 15.841 
 
Conclusie: de stand van de trappenschakelaar heeft bij berekening van een kortsluiting aan de 
secundaire zijde van de transformator alleen invloed op de primaire stroom en niet op de secundaire 
stroom. 
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4 IEC 60909 
 
De norm IEC 909 is vernieuwd in de nieuwe norm IEC 60909. Deze vernieuwde norm gaat van dezelf-
de principes uit als de oude norm, maar er zijn enkele wijzigingen. Één van de wijzigingen betreft de 

impedantie van de transformator. Bij de berekening van de impedantie is een correctiefactor Kt 
toegevoegd. Als gevolg is de kortsluitstroom voor de transformator van het voorgaande hoofdstuk in 
het geval van dit voorbeeld volgens de nieuwe norm groter. De berekening gaat als volgt: 
 
Controleberekening voor de middenstand (trap 13): 
>> UnomHS = 145.5 kV 
>> UnomMS = 10.5 kV 
>> Snom = 66 MVA 
>> Uk = 24 % 
>> Pk = 325 kW 
>> cmax = 1.1 
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Berekening correctiefactor: 
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Berekening kortsluitstromen: 
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Berekening met Vision levert op: 
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Figuur 13   Resultaten IEC 60909 voor trappenregelaar in de middenstand 
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5 CONCLUSIE 
 
Voor de loadflow geldt dat de secundaire spanning van transformatoren voornamelijk bepaald wordt 
door de voedingsspanning en de overzetverhouding. De voedingsspanning wordt bepaald door de 

instelling van de voeding (Uref) en de nominale spanning van het knooppunt waar de voedingsbron op 
is aangesloten. De berekende spanning wordt niet beïnvloed door de nominale spanning van de 
secundaire knooppunten.  
 
De kortsluitberekening volgens de methode Storing Sequentieel gaat uit van de berekende loadflow 
situatie. Dat betekent dat een hogere primaire spanning ook een grotere kortsluitstroom tot gevolg 
heeft. De overzetverhouding van de transformator heeft invloed op de stromen aan de primaire en 
secundaire zijde. 
 
De kortsluitberekening volgens IEC 909 en IEC 60909 gaat uit van de nominale spanning van het 
knooppunt waar de kortsluiting wordt aangebracht. Wanneer een kortsluitberekening voor een 
knooppunt aan de secundaire zijde van de transformator wordt uitgevoerd, heeft de nominale 
spanning van het secundaire knooppunt een grote invloed. De nominale spanning van het primaire 
knooppunt heeft geen invloed. De overzetverhouding van de transformator (de stand van de 
trappenschakelaar) heeft bij berekening van de kortsluiting op een knooppunt aan secundaire zijde 
geen invloed op de stromen aan de secundaire zijde, maar wel op de stromen aan de primaire zijde. 
 
Voor een transformator met de trappenschakelaar aan de primaire zijde en bij een kortsluiting aan de 
secundaire zijde geldt: 

• Bij de kortsluitberekening volgens Storing Sequentieel is de spanning aan primaire zijde van 
de transformator constant. Dit resulteert in een hogere kortsluitstroom aan primaire en 

secundaire zijde bij een lagere overzetverhouding (UnomHS/UnomMS).  

• Bij de kortsluitberekening volgens IEC (60)909 is de spanning aan secundaire zijde van de 
transformator constant. Dit resulteert in een hogere kortsluitstroom aan primaire zijde bij een 
lagere overzetverhouding. De kortsluitstroom aan secundaire zijde blijft constant. 

 
 


